
第２回

北広島市学校施設長寿命化計画

策定検討会議

令和元年１０月２日（水）



目 次

１．学校施設の老朽化等に係る現状に
ついて

２．施設の現状や課題をふまえた整備水準
について

３．北広島市学校施設長寿命化計画の
構成案について

４．今後のスケジュール



１．学校施設の老朽化等に
係る現状について

P1



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P2

（１）調査結果の概要 ★別紙１★

部位

校舎
外部 外壁塗装のふくれのほか、サッシに発錆、シーリングの劣化がある

内部 配膳室の梁、壁の一部にモルタルの浮きを伴うひび割れがある

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

①東部小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P3

部位

校舎

外部
屋上防水保護塗装にすり減りがあり、最上階天井に漏水痕が複数み
られる

内部 高所に設置されている工作物に破損がある

屋体

外部
屋上防水保護塗装にすり減りがあり、最上階天井に漏水痕が複数あ
る

内部 概ね健全

②西部小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P4

部位

校舎

外部
外壁について、全体的にシーリングの劣化、ひび割れ、塗装の剥が
れおよび、ふくれがある

内部 概ね健全

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

③大曲小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P5

部位

校舎

外部 外壁について、局所的に塗装の剥がれ、塗装のふくれがある

内部 概ね健全

屋体

外部 外壁について、錆汁を伴ったひび割れや塗装のふくれが散見される

内部 概ね健全

④西の里小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P6

部位

校舎

外部 概ね健全

内部 概ね健全

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

⑤北の台小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P7

部位

校舎

外部

・屋上防水について、防水層の破断、めくれ、排水不良があり最上
階天井に漏水痕がある

・外壁について、ひび割れや錆汁、鉄筋の露出等があり、小規模な
漏水がある

内部 概ね健全

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

⑥大曲東小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P8

部位

校舎

外部 概ね健全

内部 内壁について、仕上げモルタルに浮きを伴うひび割れがある

屋体

外部 外壁から小規模な漏水がある

内部 概ね健全

⑦双葉小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P9

部位

校舎

外部 概ね健全

内部 概ね健全

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

⑧緑ヶ丘小学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P10

部位

校舎

外部
屋上防水について、局所的にシート防水の破れがあり、最上階天井
に漏水痕がある

内部 概ね健全

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

⑨東部中学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P11

部位

校舎

外部
概ね健全
※屋上は悪天候のため後日再調査予定

内部 概ね健全

屋体

外部
概ね健全
※屋上は悪天候のため後日再調査予定

内部 概ね健全

⑩西部中学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P12

部位

校舎

外部

・玄関ポーチ屋上について、屋上防水の膨れ、排水不良のほか、天
井に漏水痕がある
※校舎屋上について、立ち入り不可のため後日再調査予定

・外壁について、塗装の剥がれや、ふくれがある

内部 ・一部室内の天井について、漏水跡がみられる

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

⑪大曲中学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P13

部位

校舎

外部 概ね健全

内部 概ね健全

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

⑫西の里中学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P14

部位

校舎

外部
・屋上防水裏の滞水のほか、防水保護塗装のはがれ、排水不良があ
り最上階の天井から複数漏水している

・外壁について、ひび割れから内部に漏水している

内部 概ね健全

屋体

外部 概ね健全

内部 概ね健全

⑬広葉中学校



１．学校施設の老朽化等に係る現状について P15

部位

校舎

外部
外壁について、かぶり不足が原因と思われる鉄筋の爆裂等の著しい
劣化が多数ある

内部
・壁にひび割れのほか、塗装ふくれや剥がれがある
・床仕上げ材の破損やひび割れが散見される

屋体

外部 概ね健全

内部 経年による劣化が多数みられる

⑭緑陽中学校



２．施設の現状や課題を
ふまえた整備水準について
（１）学校施設の現状

（２）整備水準に関する委員の意見

P16



（１）学校施設の現状（既存校の整備状況）

P17２．施設の現状や課題をふまえた整備水準について

★別紙２★



（２）整備水準に関する委員の意見 【概要まとめ】

P18２．施設の現状や課題をふまえた整備水準について

・外部については、落雪に配慮した屋根形状やメンテナンス性の高
い材料の使用に関する意見が多くみられた。

・内部については、掲示板の増設や明るい内装を希望する意見が特
に多くみられた。

・設備については、回答内容が多岐に渡っている。その中でもトイ
レの洋式化、LED照明の設置、教室へのエアコン設置に関する意
見が特に多くみられた。

・機能については、会議室等の設置や職員の休憩室など、職員の労
働環境の改善に関する意見が多くみられた。

・安全性については、夜間照明の設置や玄関のセキュリティ強化に
関する意見が多くみられた。

★別紙３★



（３）整備水準（案）～委員及びｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰの意見を基に作成～

P19２．施設の現状や課題をふまえた整備水準について

１ 建物外部（屋上・屋根・外壁など）

(1) 防火性、耐久性、耐水性、安全性等に配慮した外壁材
の採用

(2) 断熱性及び遮音性を確保することができる工法の選定

(3) 周辺環境及び景観に配慮した素材、色彩の選定

(4) 耐久性が高く落雪に配慮した形状による屋根・屋上防
水の工法の選定

(5) 劣化しにくく、劣化しても撤去及び更新をしやすい素
材の選定



P20２．施設の現状や課題をふまえた整備水準について

２ 建物内部

(1) 児童生徒の活発な活動に耐える安全性及び強度を有す
る内部仕上げによる施工

(2) 防火性が高い内装材の採用

(3) 児童生徒の衝突時における被害軽減のための柱等への
カバー設置

(4) バリアフリーに配慮した通路、昇降口、床の施工

(5) 現在の教材の規格に対応した収納の確保

(6) 揮発性有機化合物に対応した家具、建材の使用



P21２．施設の現状や課題をふまえた整備水準について

３ 設備

(1) 省エネルギー性能の高い機器の選定

(2) 結露がなくメンテナンスしやすい暖房設備、換気設備
の採用

(3) トイレの洋式化と床の乾式化

(4) 耐用年数の長い材質の機械設備及び電気設備の採用

(5) 更新しやすく、耐久性の高い設備配管

(6) 照明設備のＬＥＤ化

(7) 防犯性を考慮し必要に応じ、防犯カメラ、玄関のオー
トロック、夜間照明等の設置



P22２．施設の現状や課題をふまえた整備水準について

４ 外構

(1) 児童生徒が通行する部分の危険箇所の除去

(2) 児童生徒と車両との動線の分離

(3) 雨水対策に配慮したグラウンドの整備

(4) 敷地内に死角を作らない囲障や工作物等の設置

(5) 外部物置や散水栓、水飲み場等の整備

(6) 樹木の剪定や遊具の適正配置及び整備



３．北広島市学校施設長寿命化
計画の構成案について

P23



P24３．北広島市学校施設長寿命化計画の構成案について

（１）計画書のイメージについて ★別紙４★



４．今後のスケジュール
（１）策定検討会議の議題（予定）

P25



（１）策定検討会議の議題（予定）

会議の議題（予定）

第1回
【終了】

１．策定検討会議開催の趣旨
２．学校施設長寿命化計画について
３．北広島市の学校施設における検討課題
４．今後のスケジュール

第2回

（第1回策定検討会議の内容確認）
１．学校施設の老朽化等に係る現状について
２．施設の現状や課題をふまえた整備水準について
３．北広島市学校施設長寿命化計画の構成案について
４．今後のスケジュール

第3回
（第2回策定検討会議の内容確認）
１．計画素案について
２．今後のスケジュール

第4回
（第3回策定検討会議の内容確認）
１．計画素案に係る内容調整（パブリックコメント前）
２．今後のスケジュール

P26４．今後のスケジュール


