
【部位ごとの意見照会のまとめ】

１．外部

意見 評価

落雪に配慮した屋根の形状に A

長寿命化を視点にした構造 B

地震等による老朽化による外壁等からの落下物などの無いようメンテナンスを考慮して

維持管理のしやすい材質に
A

躯体・主要設備は維持管理しやすいことを主要条件に A

漏水、破損等については適宜修繕を実施し、最低限の施設の維持管理は必須と考える B

材質等の改善はするに越したことはないが、防災の視点でのみ言えば、施設機能が維

持されていれば十分と考える
B

外壁はメンテナンスを考慮して維持管理のしやすい材質に B

落雪に配慮した屋根の形状に B

屋上から周囲を観察できるように、屋上に柵を作り立ち入り可能に A

清潔感のある外壁へ A

光や水で汚れの落ちる外壁かそういう塗料を使ったもの A

葉詰まりなどで雨漏りに繋がっている例が多いことから、定期的に詰まりが取りに行

ける（作業しやすい）構造にする（危険が少ないような）
A

外壁はメンテナンスを考慮して維持管理のしやすい材質に A

落雪に配慮した屋根の形状に A

屋上に水がたまりにくい仕様 A
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２．内部

意見 評価

採光の工夫や木調のデザイン等、明るく温かみのある内装にする A

内部の床については、ノンワックス仕様の床材を使用する A

児童の収納用の棚、あるいはロッカーの整備が必要 A

正面の黒板を上下移動できるタイプに B

内壁に掲示板の整備 C

掲示板の充実はもちろん、採光が十分可能な構造が必要 A

収納スペースの充実は必要 A

内壁は掲示物が貼れるように掲示板を多めに B

明るい基調のカラーで B

安全面に配慮し、画鋲を利用する掲示板については、入替等の際にマグネット利用の

ものに切り替え、将来的には施設内部での画鋲利用を排除することが望ましい
B

内壁は掲示物が貼れるように掲示板を多めに B

明るい基調のカラーで B

内壁のペンキがはがれないような耐久性のあるもの A

結露がおきないような工夫 A

雨漏りしない天井 A

職員のロッカー及び物置場を増やす A

窓ガラスは、夏に網戸が使えない、暑い、冬に寒いとのことなので、アルゴンガス入

りの三重窓にする。長い目でみたら暖房費などかからなくなると思うので良いと思

う。

A

送風機の内部にホコリがあり使えないとのこと（ホコリの付きにくい材質（内部）に

する
A

結露の影響で窓の塗装がはげたり、歪みがあったりしているので、結露対策が必要 B

床のワックスがけや廊下の段差をなくし、車椅子でも通りやすくした方が良い B

内壁は手入れがしやすい素材 A
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３．設備

意見 評価

照明はLEDにする A

トイレを洋式化する A

各教室等の室温を個別に管理できるシステムを導入する A

トイレ等の照明にはセンサーをつける A

女子トイレには擬音装置を設置 A

照明はLEDを使用 A

照明のLED化、トイレの洋式化は必要 B

普通教室、職員室等へのエアコンの設置も必要 B

照明はLEDに A

トイレの洋式化 A

洋式トイレ、温便座、手洗い場に温水 A

あえて実施する必要はないが、設備入替等の際に、落下する可能性のある照明器具、

オブジェ、設備等を可能な限り排除したい（例えばペンダントライトをダウンライト

にするなど）

B

車椅子等を利用する障がい者、負傷者への配慮者や、発電機や段ボールベッドなどの

防災資機材をはじめとする重量物を搬送する際の利便性を考慮し、エレベーターがあ

ると良い

B

教室、廊下などの照明を埋め込み式（地震対策） A

ソーラーパネルを使い自家発電・電気の備蓄 A

トイレは和式を一つは残す A

各教室にエアコンの設置 A

車椅子児童も安心して生活できるバリアフリー化、玄関に短いスロープ A

蛇口増設 A

融雪溝設置 A

停電時に備えた蓄電設備 A

照明数を増やす A

ネット環境の整備 A

C4thの多機能化（成績処理など） A

児童１人１台タブレット A

学校で会議や大会などがある場合、グラウンドを駐車場にできるように車が入っても

壊れない暗渠を入れたグラウンドにする
A

北海道の学校には吹き抜けはいらない A

保健室には温水シャワーと洗濯スペースと相談スペース A

照明は明るいLEDに変えた方が良いと思う、長持ちもいい A

網戸をつけられないのであれば、エアコンを設置してはどうか A

トイレはウォッシュレットがあった方が便をした後など清潔である A

冬は冷たい便座だとトイレを我慢してしまいそう A

外部から来る人が使用できるサイズの便器、多目的トイレ（オストメイトなど） A
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４．機能

意見 評価

多様な教育活動に活用できる多目的室（スペース）の設置 A

小中一貫教育推進のため、中学校に小学生受入可能な教室や靴箱等の設置　・職員用

の更衣室や休憩室の設置
A

ユーティリティスペース（学年集会や部活動が可能なスペース）、会議室の設置 B

地域開放のできるような機能 B

各学校で先生生徒で話し合いで何が不足で必要かは、使っている人が一番よくわかる C

職員室を広くする A

小学生の中学校登校用の教室・靴箱・職員室スペース B

チャイムの鳴らし分けができる設備 B

体育館のネット等での仕切りができる設備 B

体育館で容易にプロジェクター投影ができる設備 B

体育館に情報コンセント、電話回線、TV端子を設置（避難所を想定） B

CS交流室（地域交流室） B
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５．安全性

意見 評価

防犯用のカメラや夜間照明の設置 A

児童玄関をオートロック化 A

外部に夜間照明を設置 A

校門に開閉式の扉を整備 A

外部の夜間照明は防犯上必要と思われる A

生徒玄関をオートロック化 A

外部に夜間照明を設置 A

オートロック B

防犯カメラ B

災害時に一時的に非難する方のために、玄関先の一部だけで良いので、常夜灯を設置

できると良い
B

夜間照明は対人式でも良いかと A

職員玄関にパスワード導入 A

学校全体をセコム対象に A

野生動物対策 A

本州並みに校門の設置と門番の配置 A

防犯カメラはつけていただきたい A

敷地内はLEDライトで夜間でも明るくしてほしい A

オートロック化にする事によって、校内に変な人が入りにくくなるし、安心感がある

と思う
A

人感センサー付き外部照明 B
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６．１－５以外の意見

意見 評価

学校の複合化には、専用スペースと共用スペースを明確にするための設備や備品等が必

要
A

学校の余裕教室や体育館を地域開放するうえで、出入り口の確保やセキュリティ上問題の

ないような配置やドアの設置
A

体育館の老朽化に伴う備品（支柱・ネット）の設置 A

災害時の避難所としての機能や備品及び備蓄でいるような設備 A

個別暖房あるとよいです。（冬休み中の活用はとても寒い） B

管理や機能は、用途に応じて具体的に検討することとなると思いますが、大規模修繕の

タイミングにおいては、学童クラブや放課後子ども教室を学校施設内で行うことを含め

て検討する必要がある。

B

複合化は、修繕・管理等の連絡体制の整備も必要だと思います。 B

災害時に避難所として開設する可能性があることから、敷地内に防災資器材の備蓄物置を

設置できると良い

【付記】近年、照明器具をLED化するのが主流となっているが、LED、蛍光灯それぞれに

利点がある。また、LED化する際も交換、修繕等を考慮し、専用モジュールではなく電

球型のLEDも選択肢としては如何か。

B

災害対策としての複合化は必要と思うが、学童・福祉・集会場等のためには重きに考えな

くてもよいかと
C

プールの設置（管理は市） A

教室が少ないので増設 A

グラウンドの拡大 A

例えば空調は送風機を使ってほしいとのことだが、吸気口や内部のメンテナンスが行わ

れていないので、ホコリが目に見える所にもびっしりあり使えない状況。

暖房も同様で配管内のメンテナンスや機械のメンテナンスには多額のお金がかかる。ま

た、故障してから直す。だましだまし使うとしていて何とも安定して使えない。改築も必

要だが、さらに長い目で見て、定期的なメンテナンスや掃除などの予算も前もってつけ

て、外部の人に定期的に入ってもらったり、メンテナンスしやすい構造の機械をつける

といいと思う。

また、配管等も外にむき出しにしたり、配線も外に這わせるなど（カバーは必要だが）

後から改築が必要になってもお金をかけずに（壁を壊したりせずに）直せる構造にしてお

くと良いと思います。

A

イベント等で使用させてもらう時、学校（家庭科室）にない物を町内会や個人宅からお

借りする事があるので、必要な物がそろっていると使いやすくなり、防災の時の炊き出

しもできて良いと思う

C

外から直接体育館に入りやすい構造（投票所等を想定） B

机が大きくなり教室が相対的に狭くなったので、収納場所の工夫等で教室面積の確保 B
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その他

意見 評価

施設、設備の充実に係わり、各校の立地条件や現状に違いがあるのは事実である。

改修等はそれを考慮して検討していく必要がある。合理的配慮の公平性を大切にした

い。

災害避難所になりやすい学校は食糧や寝具など備蓄できる物は常備する
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